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Uczestnicy post^powania
Wszyscy

Dotyczy: zapytania Wykonawcy,zdnial3maja2013roku, doprzetargu nieograniczonego na
budow$: "Budowa PrzedszkoIa w Gminie Kolbiel".

W zwiazku z przetargiem na budowe Przedszkola w Kotbieli uprzejmie prosimy o odpowiedz na
pytania dotyczace przedmiar6w branzy sanitarnej.

].W przedmiarze nie uj$to wykucia oraz zamurowania bruzd w scianach koniecznych dla
montazu podtynkowych podejsc inslalacji C.O. do grzejnik6w; prosimy o uzupetnienie.
2.W przedmiarze nie uj^to przebicia i zamurowania otwor6w w scianach, w fundamentach oraz
w stropach, koniecznych dla montazu instalacji wodociqgowej, C.O., podposadzkowej instalacji
kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej; prosimy o uzupetnienie.
3.W przedmiarze nie uj^to wykonania i zasypania wykop6w koniecznych do montazu
podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej; prosimy o uzupetnienie.
4.W przedmiarze nie ujeto seperatora thjszczu Ugos Fett-Tp 7-07; prosimy o uzupetnienie.
5. Jakajest wtasciwa ilosc zawor6w elektromagnetycznych DN 40 (przedmiar poz.6)?
6.Zgodniezrys.S-07instalacJ9wodociqgowa,cyrkulacji nalezywykonaczrur PPStabi, ruryte
nJe s^ujgte w przedmiarze; prosimy o uzupeinienie.
7.Zgodniez rys.S-07nalezyzainstalowacsiedemnatrysk6w; prosimyo poprawienieilosci
baterii natryskowych (przedrniar poz.3 1) i dodatk6w za podejscia doptywowe (przedmiar poz24).
8Jakijest vvymagany rozmiar i material wykonania brodzlk6w?.
9. Czy brodziki maja^ byc wyposazone w kabiny natryskowe lub w kotary na dra.zku?.
]O.Czy nie ma potrzeby wyposazenia zlewozmywak6w (przedmiar poz.60 i 6l) w szafki?.
ll.Czy obowia_zkiem wykoiiawcyjest montaz por^czydla niepelnosprawnych7Jeze!i tak,
prosimy o uzupemienie przedmiaru.
12. Jakajest wysokosc kominow dwusciennych I00/I50 mm kotlowni (przedmiar poz.72)?.
13. Czy nie ma potrzeby montazu w kotlowni zaworu tr6jdrogowego z silownikiem na obiegu
grzejnikowym?. Jezeli tak. prosimy o uzupemienie przedmiaru.
14. Czy nie ma potrzeby montazu w kotfowni zabezpieczenia stanu wody oraz zawor6w
bezpieczenstwa C.O. i C.W?.. Jezeli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru.
15.W przedmiarze nie uje^o uruchomienia kottowni C.O.; prosimyo uzupetnienie.
16. W przedmiarze nie uj$to neutralizatora skroplin kottowni opSsanego w opisie technicznym
(stronal5; prosimyouzupetnienie.
17.Automatyka central wentylacyjnych wyrnaga montazu przy nagrzewnicach wodnych pomp
obiegowych (pompy te nie sa^ w dostawie Vts); prosimy o uzupetnienie przedmiaru.
18. W przedmiarze nie uj$to wykonania okablowania czterech komplet6w central Vts; prosimy o
uzupelnienie.
19.W przedmiarze nie uj^to klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacyjnych uklad6w
wentylacji nr N1, N2, N4, Nku, W2, Wku, Wok, Wwcl w miejscach przejsc instalacji
wentylacji przez strop mi$dzy parterem i pi^trem (rys, S-14), prosimy o uzupetnienie.
2Q. W przedmiarze nie uj$to wentylacyjnych szczelin ttumia,cych ST-6lOxt60, ST-410xl60 oraz
kratek transferowych AL.-Si-224x425 (rys. S-14) prosimy o uzupetnienie.



21. W przedmiarze nJe uj^to podstaw dachowych dla wentylator6w dachowych RF-4-400 i RF-2-
250 oraz podstaw dachowych dla wentylacyjnych czerpni dachowych uklad6w Czi, Cz2, Cz4,
Czku; prosimyouzupeinienie.
22.Ani w projekcie ani w przedmiarze nie ujeto wyrzutni dachowych i podstaw dachowych dla
naklad6w wentylacji Wwc, Wy2, Wy4, Wyku, W3; prosimy o wyjasnienie.
23.WedJug projektu wentylacji zaprojektowane sq. cztery centrale wentylacyjne .z glikolowym
odzyskiem ciepla, a w projekcie i przedmiarze insta!acji glikolowej stjtylko trzy ukfady
glikolowe (rury, izolacja, pompy, armatura);, prosimy o wyjasnienie
24. W przedmiarze nie ujeto zakupu glikolu do napelnienie instalacji glikolowej; prosimy
uzupelnienieorazpodaniewymaganej jegoi losci i rodzaju.
25.Zgodnie z zatqczonymi do projektu wytycznymi automatyki central wentylacyjnych w
ukladach glikolowych nalezy zainstalowac zawory trojdrogowe z aitownikami (zawory te i
sitowniki nie sa, w dostawie Vts; prosimy o uzupe]nienie przedmiaru.

Odpowiedz.

Uwzgledniajaj: powyzsze pytaniaZamawiaja,cy przedklada ,,Przedmiarrob6t-Aneks"jako
zakres robot nie uj^tych przez projektanta w ,,Przedmiar rob6t - branza sanitarna"

Z powazaniem
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Otrzymuja,:
l.Wykonawcy wszyscy,
2.a/a.


