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1-Wodomierz skrzydełkowy Ø20

2-kształtka przejściowa PE/stal oc. z gwintem zew.

3-zawór kulowy Ø20

4-redukcja Ø25/20

5-Tuleja Ø50

6-Obejma

7-Stal oc. Ø32

8-redukcja Ø32/25

9-zawór antyskażeniowy EA

10-osłona światłochronna na przewód PE, wyk. indywidualne

11-zawór redukcyjny ciśnienie wody UA 66-Ø25

Uwaga:

Wodomierz lokalizować w odległości max. 1,0 m

od wejścia do budynku przewodu

wodociągowego.
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